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Analysrapport

Eurofins Water Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8051

AR-22-QI-073603-01

EUSELI2-01040997
Kundnummer: SL8901274

Provnummer: 177-2022-08020489

Provbeskrivning:

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys pabérjad

14
2022-08-01
2022-08-02 12:51

Matris: Avloppsvatten Provtagare Ake Sandfors
Provet ankom: 2022-08-02
Utskriftsdatum: 2022-08-15
Provmérkning: INGAENDE
Analys Resultat  Enhet Méato. Metod/ref
pH 7.4 0.2 SS-EN ISO 10523:2012 a)
Temperatur vid pH-méatning 230 °C SS-EN ISO 10523:2012 a)*
Biokemisk syreférbrukning BOD7 45 mgll 30% SS-EN ISO a)
5815-1:2019/5815-2:2003,
1ISO 17289:2014
Fosfor P 24 mgll 10% SS-EN ISO 15681-2:2018 a)
Total-kvave 24 mg/l 10% 1SO 29441:2010 a)

Utférande laboratorium/underleverantor:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:
Christer Séderback (christer.soderback@klockhammar.se)

Sara Gustavsson, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet.
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